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PREAMBULE

CATELLA LOGISTIC EUROPE a déposé en préfecture du Loir-et-Cher (41) le 11 juillet 2022 un dossier

de demande d’autorisation environnementale pour un projet de construction d’une plateforme

logistiques (Référence KAP.19.60). Ce bâtiment sera implanté sur les communes de Romorantin-

Lanthenay et Villefranche-sur-Cher.

Ce dossier a fait l’objet de demandes de compléments le 17 août 2022 de la part de la DREAL Centre-

Val-de-Loire.

Le présent document constitue la réponse du groupe CATELLA LOGISTIC EUROPE à ces observations

ainsi que celles portées sur le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées émises

par le service Eau et Biodiversité de la DREAL.



CATELLA LOGISTIC EUROPE – Villefranche-sur-Cher (41)
Réponse à la demande de complément du 17 août 2022

KALIÈS KAP.19.60.R2.V1 Page | 4

Réponses aux demandes de compléments de la DREAL

N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

1 Classement du projet au titre
de la nomenclature EE

Le dossier présente des incohérences sur ce point fondamental. En effet,
dans certaines pièces, il indique que le projet relève d’une EE systématique
au titre de la rubrique 39. Dans d’autres, il indique que le projet relève
d’une EE au cas par cas et qu’il a été décidé qu’il fasse l’objet d’une EE.

Mettre en cohérence les pièces du dossier (A confirmer : Cas par cas EE,
avec décision de réalisation d’une EI et de soumission à l’avis de l’AE)

Nota 1 : Emprise au sol > 10 000 m2 ; terrain d’assiette : environ 7 ha

Nota 2 : Des incohérences aussi entre les pièces du dossier concernant
l’emprise au sol du bâtiment A (exemple : l’EI donne 27599 m2 et la
présentation du projet 27553 m2). Mettre en cohérence les différentes
pièces du dossier. Des erreurs également dans les données de terrain
d’assiette.

Le projet ayant une emprise au sol supérieure à

10 000 m² mais inférieure à 40 000 m²

(27 599 m²) et un terrain d’assiette compris

entre 5 et 10 ha (6,9 ha), il est soumis à une

demande d’examen au cas par cas. Cependant,

au vu des enjeux, il a été décidé que le projet

ferait l’objet d’une étude d’impact soumise à

l’avis de l’autorité environnementale.

Références dans le dossier :

- Description 3_2, §VI. p33

- NPNT 3_3 p10

- EI 6_2, Préambule p9 et § II.2.3.1 p12

1b Autres erreurs/ incohérences Nota : des erreurs également dans les différentes pièces du dossier
concernant le nombre de cellules (parfois indiqué 7 au lieu de 5) et des
erreurs dans la hauteur au faîtage retenue, où la valeur est celle de la
hauteur à l’acrotère (exemple : EI page 14, Hypothèses EDR ...).

Le bâtiment B contient 5 cellules dont la hauteur

au faîtage est de 12,87 m.

Références dans le dossier :

- EI 6_2, §II.2.1 p11, §II.3. p14 et §XI.1.1
Tableau 48 p141

- EDD 7_2_1, annexe 2 p15, 17 et 19

2 Rayon d’affichage

Mention de 2 communes du 37 dans le résumé non technique p.2. A
rectifier. (Attention : même erreur dans le dossier Bâtiment A).

Les communes localisées dans le rayon

d’affichage du projet sont : Romorantin-

Lanthenay et Villefranche-sur-Cher.

Référence dans les dossiers :

- NPNT 3_3 p8
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

3 Récapitulatif de la demande La demande de dérogation Espèces protégées doit être mentionnée. La demande de dérogation Espèces protégées

sera mentionnée lors du dépôt complémentaire.

4 Justificatif de maîtrise
foncière

Afin de justifier de la propriété des terrains, joindre au dossier une
attestation d’acte de propriété (promesse de vente jointe au dossier
expirée).

Une prorogation de la promesse de vente signée

par le maire de Romorantin-Lanthenay est

présentée en Annexe 1 du présent mémoire.

Référence dans le dossier :

- Foncier 3_4, Annexe 1

5 Remise en état Le projet est implanté sur des parcelles de la commune de Romorantin-
Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher.

Le dossier n’évoque qu’une demande d’avis adressée au maire de
Romorantin-Lanthenay, et au président Communauté de Communes, en
date du 19/08/2020 (M. LORGEOUX assure ces 2 fonctions).

Il ne justifie pas d’une demande d’avis adressé au maire de la commune de
Villefranche-sur-Cher (M. MARECHAL).

Il ne précise pas par ailleurs la réponse apportée par M. LORGEOUX.

Les avis de remise en état des maires de

Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-

Cher sont présentés en Annexe 2.

Référence dans le dossier :

- Description 3_2, p11 et Annexe 1
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

6 Gestion des eaux pluviales L’EI mentionne en page 133 (chapitre IX Cumul des incidences avec d’autres
projets → Oui, effets cumulés avec projet CATELLA Bâtiment A) que le
débit de rejet dans le réseau d’eaux pluviales de la communauté de
communes est limité à 1 l/s/ha. Or la note Gestion des eaux pluviales
fournie en annexe un débit de 2 l/s/ha pour le dimensionnement des
ouvrages.

Par ailleurs, le dimensionnement des ouvrages de tamponnement suivant
une pluie décennale ne semble pas conservatoire par rapport au risque
inondation.

Le débit de rejet dans le réseau des eaux

pluviales est de 2 l/s/ha.

Référence dans le dossier :

- EI 6_2, §VI.3.1.4.1 p115, §IX.2. p132

Le choix de la pluie décennale comme pluie de

référence pour le dimensionnement des bassins

a été validé par le Service Urbanisme de la

commune de Romorantin-Lanthenay. L’échange

d’emails à ce sujet est présenté en Annexe 6.
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7 Biodiversité Référence : contribution DREAL CVL/service Eau et biodiversité
(SEBRINAL) – annexée en P.J. :

Justification des projets et prise en compte de l’environnement dans les
projets :

. Les dossiers ne sont pas toujours cohérents sur les surfaces de zones
humides réellement impactées par le projet.

. La justification des raisons impératives d’intérêt public majeur, élément
nécessaire à la délivrance d’une dérogation au titre des espèces protégées,
aurait gagné à être plus argumentée.

. L’impact résiduel sur les oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts est
jugé moyen, mais aucune mesure compensatoire n’est prévue, ce qui n’est
pas cohérent. Cependant, l’impact semble surestimé, les espèces
considérées n’étant pour la plupart pas nicheuses sur l’emprise elle-même,
et/ou disposent de milieux favorables de part et d’autre des infrastructures
routières et ferroviaires. Ce point mériterait d’être repris et argumenté
dans les dossiers, notamment sur l’absence de nécessité de déposer une
demande de dérogation pour les espèces d’oiseaux protégées
potentiellement nicheuses. Détails dans la contribution complète en P.J.

Mesures de compensation :

. Concernant l’Orchis pyramidal, les mesures de déplacement et de gestion
pérenne des stations transplantées, si elles sont pertinentes dans leur
principe, ne sont pas adaptées dans leur réalisation concrète. La
proposition de transfert formulée est particulièrement inappropriée (risque
de dégradation d’une ZNIEFF dont l’enjeu de conservation des milieux et
espèces est bien supérieur à celui de l’orchis pyramidal. Ainsi, ce projet de
déplacement, tel qu’il est prévu, doit être abandonné et les pieds d’Orchis
pyramidal devront être transplantés ailleurs, idéalement sur site dans les
espaces verts gérés de manière extensive. Le dossier de dérogation devra
donc être modifié en ce sens. Les transplantations ou semis de graines des
autres espèces végétales dites « patrimoniales » sur les emprises pourront
soit être abandonnés, compte-tenu du faible enjeu, soit être réalisés
également dans les espaces verts au sein des emprises des projets. Détails
dans la contribution complète en P.J.

Une note traitant de l’ensemble des points ci-

contre est présentée en Annexe 3.

Référence dans le dossier :

- EI 6_2, Annexes 6 et 7
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

. Concernant les zones humides, la mesure compensatoire, réalisée sur des
secteurs de forte patrimonialité au nord de l’agglomération de Romorantin,
comporte une plus-value certaine. Il conviendra toutefois d’être
particulièrement vigilant pour ne pas détruire, lors des travaux, des
stations d’espèces protégées. En termes de surface, la mesure
compensatoire représente 1,2 fois la surface détruite de zones humides,
par ailleurs peu fonctionnelles. Détails dans la contribution complète en
P.J.

Conclusion :

Des modifications sont nécessaires à la définition d’une mesure
compensatoire concernant l’Orchis pyramidal (et les autres espèces
végétales considérées comme patrimoniales).

Les dossiers mériteraient d’être également repris et complétés sur
différents points (intérêt public majeur, impacts résiduels sur les oiseaux,
conclusion de la dérogation au titre des espèces protégées, suivi de la
zone humide notamment).

8 Paysage / Urbanisme Pas de contribution de l’UDAP41 – pas de contribution de la DDT/service de
l’urbanisme

/

9 Impact sanitaire Référence : contribution ARS CVL – annexée en P.J. :

Pas de demande de compléments.

L’ARS rappelle l’obligation pour le porteur du projet de réaliser une
campagne de mesures des nuisances sonores du projet dès le démarrage de
l’exploitation de l’entrepôt conformément à la réglementation en vigueur
(déjà prévu dans le dossier).

/
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10 EDD Corps de l’EDD :

a) Accès au site pour les secours : l’accès secondaire, via le site B, pourrait
être mentionné dans le corps de de l’EDD (§ V.2.1.9), en cohérence avec le
plan de masse.

b) Bassin de rétention des eaux incendie : pourquoi ne pas prévoir un bassin
de capacité suffisante par rapport au besoin calculé (cf. EDD p.36 : besoin
1474 m3, prévu 1469 m3).

c) §IX conclusif de l’EDD à revoir : une APR a été menée, ainsi qu’une EDR
avec des modélisations incendie généralisé 1510 et 2662. Par ailleurs,
indiquer dans cette conclusion qu’un des scénarios d’incendie génèrent des
effets irréversibles en dehors du site en précisant les enjeux concernés et
en confirmant l’absence d’effets létaux hors site.

Annexe 2 :

d) L’APR est manquante.

Tableaux hypothèses modélisations : Corriger ou supprimer la phrase qui
précédent ces tableaux (copié-collé du bâtiment A ne correspondant pas au
bâtiment B).

e) Propagation incendie à plusieurs cellules : justification de l’absence
d’étude de propagation de l’incendie 1510 à 2 cellules à compléter, par
rapport à l’absence de dépassement des murs séparatifs REI120 en façade
(cf. guide entrepôts en vigueur : 2/07/2021 - § V.2.3. application de
FLUMILOG)

f) Conclusion des modélisations des effets thermiques p.18 : Erreur flux
effets létaux indiqués (5 et non pas 3). Préciser les enjeux hors site
concernés les effets thermiques irréversibles générés par l’incendie
généralisé de produits plastiques. Par ailleurs, il est nécessaire de confirmer
que les aires d’aspiration pompiers autour des PI sont hors zone 5 kW/m2,
et que les réserves d’eau sont hors zone des 8 kW/m2.

g) Perte de visibilité liées à la dispersion des fumées : seuil les seuils sont
mentionnés, les résultats ont été omis. Il est nécessaire de les indiquer et
de préciser si les axes routiers situés à proximité sont impactés (notamment
l’autoroute A85 située à environ 700 m du site).

RNT de l’EDD :

a) Une voie d’accès secondaire permettra aux

engins des services de secours de se déplacer

d’un site à l’autre au besoin.

Référence dans le dossier :

- EDD 7_2_1, §V.2.1.9 p34

b) Le bassin de rétention des eaux incendie aura

un volume de 1 474 m3 afin de répondre au

besoin calculé.

Référence dans le dossier :

- EDD 7_2_1, §V.2.2.2.5 p37

c) L’Analyse Préliminaires des Risques conclut à

un unique scénario induisant à des effets en

dehors des limites du site (effets irréversibles, 3

kW/m² uniquement) sur une distance maximale

inférieure à 5 m et sur des zones non occupées

de façon permanente. Ainsi, les enjeux associés

sont très faibles. Pour ces raisons, l’analyse

détaillée des risques n’a pas été réalisée.

Référence dans le dossier :

- EDD 7_2_1, §IX. p58, annexe 2 p18

d) L’APR est présentée en Annexe 4.

Référence dans le dossier :

- Annexe 2 de l’EDD 7_2_1.



CATELLA LOGISTIC EUROPE – Villefranche-sur-Cher (41)
Réponse à la demande de complément du 17 août 2022

KALIÈS KAP.19.60.R2.V1 Page | 10

h) Nettement insuffisant : Il ne comporte pas des éléments explicitant la
probabilité et la cinétique des accidents potentiels, tel que requis par le
code de l’environnement et devra aussi comprendre une cartographie
agrégée des zones d’effets thermiques et en une phrase conclusive quant à
l’absence d’effets hors site.

e) Conformément à la note FLUMILOG du 1er

Décembre 2020, aucun scénario de propagation

n’a été modélisé car :

- Les cellules ont une surface inférieure à 12 000

m² ;

- Les cellules ont une hauteur inférieure à 23 m

;

- La toiture a une résistance au feu de 15 min ;

- Les cellules sont séparées par un mur REI 120

avec des portes coulissantes EI 120, avec retours

latéraux de chaque côté de la paroi sur 50 cm ;

- Les cellules disposent d’un stockage composé

de simples et doubles racks.

Références dans le dossier :

- EDD, §V.2.1.1 p31

- EDD_ANX 2, §III.1.1.3 p16

f) La réserve d’eau incendie est hors de portée

des flux thermiques d’un éventuel incendie de

l’entrepôt. Concernant les 8 aires d’aspiration

autour des poteaux incendie, 4 sont hors de

portée des flux, 3 sont partiellement dans des

zones atteintes par des flux de 3 kW/m² et 1 est

partiellement (sur une distance d’environ 1 m)

dans une zone atteinte par des flux de 5 kW/m².

Référence dans le dossier :

- EDD_ANX 2, §III.1.2.3 p18



CATELLA LOGISTIC EUROPE – Villefranche-sur-Cher (41)
Réponse à la demande de complément du 17 août 2022

KALIÈS KAP.19.60.R2.V1 Page | 11

g) Les résultats de perte de visibilité liée à la

dispersion de fumées n’ont pas été présentés car

aucune perte de visibilité n’est à prévoir pour

des hauteurs de cible jusqu’à 38 m. L’autoroute

surplombant le site d’au maximum 20m, aucun

impact n’est envisagé.

Référence dans le dossier :

- EDD_ANX 2, §III.2.2 p22 à p24

h) Un résumé non technique de l’étude de

dangers plus étayé est présenté en Annexe 5.

Référence dans le dossier :

- EI_RNT 6_3, §V.2. p7 et Figure 2 p8
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

11 Revue de conformité
ICPE

Conformité des installations à l’AM 1510 du 11/04/2017 modifié :

a) Article 2 : corriger la distance entre l’entrepôt et la limite de propriété
(mention de 43 m alors que la description du projet donne 20 m en p.15).

b) Idem 3.3.1 : nombre d’aires échelle (données à corriger)

c) Article 3.3.2 : pb incohérence de la capacité de la réserve alimentant
les 9 PI (mention de 420 m3 au lieu de 480 m3 sur le plan de masse ainsi
que dans la description du projet p.14).

d) Article 6 murs séparatifs : mention d’un dépassement de 0,5 m en
façade, l’EDD : aucune mention concernant ce dépassement, seulement
celui d’1 m en toiture → quid ? Mettre en cohérence.

e) Article 12 DI auto : préciser s’il s’agit d’une DI indépendante du
sprinklage ou non.

f) Article 13 Moyens de lutte : pb incohérence de la capacité de la réserve
alimentant les PI (mention de 420 m3 au lieu de 480 m3 sur le plan de
masse) et aussi pour le nombre de PI (9 à l’art. 3.3.2 et de 7 dans l’EDD)

Autres AM sectoriels nationaux opposables :

g) Confirmer dans le dossier que les installations relevant des autres
rubriques déclaration respecteront l’ensemble des prescriptions des AM
type déclaration correspondants (rubriques 2910, 2925 et 4755).

a) La distance entre l’entrepôt et la voie

publique est d’a minima 22 m, supérieure aux

20 m de retrait exigés par la réglementation.

Références dans le dossier :

- 7_3_1 Audit de conformité, p8

- Description 3_2, §IV.3. p16

b) Le site dispose de 8 aires de mise en station

des moyens aériens.

Référence dans le dossier :

- 7_3_1 Audit de conformité, p11

c) f) La réserve alimentant les 8 poteaux

incendie a un volume de 480 m3.

Références dans le dossier :

- 7_3_1 Audit de conformité, p12

- 7_3_1 Audit de conformité, p21

- EDD 7_2_1, §V.2.2.2.4 p37

d) Pour chaque paroi séparative, un

dépassement latéral de 0,5 m est présent.

Référence dans le dossier :

- 7_2_1 EDD, §V.2.1.1 p31
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

e) La détection automatique d’incendie sera
assurée par le système d’extinction
automatique qui sera adapté aux produits
stockés.
Référence dans le dossier :

- 7_3_1 Audit de conformité, p21

g) CATELLA s’engage au respect des

prescriptions des Arrêtés Ministériels type

déclaration pour l’ensemble des installations

concernées.

Référence dans le dossier :

- 7_3_1 Audit de conformité, p31

12 Défense extérieure
contre l’incendie

Pas de contribution du SDIS41.
/
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N°
Thème du dossier et/ou

référence réglementaire
Complément demandé compte tenu du caractère incomplet du dossier

Prise en compte par le pétitionnaire,
référence du § et page du dossier mis à jour

13 Loi Transition Énergétique Le dossier ne traite pas de ce volet (implantation de PPV ? Justification de
la conformité aux dispositions réglementaires applicables à produire, etc.)

Des dispositions constructives en vue de la pose

de panneaux photovoltaïques sur les toitures des

bâtiments seront réalisées. Les démarches pour

la préparation du dossier photovoltaïque auprès

de la Commission de Régulation de l’Energie (la

CRE) sont en cours auprès d’un prestataire

spécialisé (type GreenYellow ou Urbasolar). Le

dossier photovoltaïque sera soumis à la CRE dès

l’obtention de l’arrêté de Permis de Construire.

Ces panneaux photovoltaïques respecteront les

impositions de la section V de l’arrêté du 4

octobre 2010.

Référence dans le dossier :

- Description 3_2, §IV.3, p16

14 Dossier numérique sous
GUNenv

Veiller au dépôt de l’ensemble des pièces, dûment signées pour celles
concernées.

L’ensemble des pièces concernées seront

déposées sur la plateforme dûment signées.
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ANNEXE 3. ELEMENTS DE REPONSE CONCERNANT LA

BIODIVERSITE
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- Les dossiers ne sont pas cohérents sur les surfaces de zones humides réellement impactées

par le projet

En effet, le dossier A impacte 2,95ha de zones humides et le dossier B impacte 0,9 ha de
zones humides, soit une surface totale de 3,85ha de zones humides impactées.

Les chiffres sont modifiés dans ce sens dans le rapport.

- La justification des raisons impératives d’intérêt public majeur du projet

Des éléments sont apportés en détail dans le paragraphe 1.1 de la partie B du dossier de

demande de dérogation espèces protégées afin de démontrer la contribution potentielle du

projet à l’économie locale, au dynamisme territorial et à l’emploi. Le bassin de vie de

Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher est en effet aujourd’hui sinistré, avec une

économie locale en déclin et un taux de chômage structurellement bas. Le territoire a été

fléché par le gouvernement comme un des territoires d’industrie, qui nécessite une attention

particulière de tous les acteurs pour relancer l’économie et le développement.

Dans le détail, les éléments ajoutés dans le dossier de demande de dérogation espèces

protégées seront les suivants :

Romorantin-Lanthenay appartient au territoire d’industrie « Sologne » (ex « Vallée du cher »),

qui est l’un des 146 « territoires d’industrie » identifiés par le Conseil National de l’Industrie,

comme intercommunalités ou agglomérations de taille moyenne ou des bassins ruraux,

présentant une forte identité et un savoir-faire industriels mais une économie en déclin, et

où l’ensemble des acteurs se mobilisent pour la reconquête industrielle et le développement

local.
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Une étude de novembre 2019 signée par le cabinet Urban’ism et l’association d’amélioration

de l’habitat Soliha, dresse en effet un portrait économique du bassin de vie de la Communauté

de Communes du Romorantinais et du Monestois, caractérisé notamment par un taux de

pauvreté de 18,85 %, plus élevé que la moyenne régionale (13,6%). De manière générale, « le

revenu brut imposable médian des habitants reste inférieur voire très inférieur à ceux du

département et de la France », note l’étude. Celle-ci indique : « Romorantin-Lanthenay

possède une population ayant peu de moyens et dont la situation financière se dégrade ».

Cette situation financière des ménages est corroborée par une économie locale ne permettant

pas de modifier des chiffres de chômage structurellement bas.

C’est dans ce contexte que s‘inscrit le projet de parc logistique, considéré comme un booster

pour le dynamisme et l’attractivité du territoire.
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Il va se traduire en effet par l’implantation d’entreprises génératrices d’activité et d’emplois,

sur un foncier fléché depuis de nombreuses années pour l’activité économique. Ce site est en

effet idéalement localisé, à proximité immédiate de l’échangeur de l’A85, ce qui évite toute

nuisance avec les habitations.

L’autoroute A 85 permet en outre de rejoindre Tours en 1h07, Bourges en 55 minutes et

Vierzon en 30 minutes. Elle permet aussi de rejoindre l’A71 en 20 minutes, et Orléans en

1h20. L’A10 est accessible à Blois, en 50 minutes, par la D745.

Le manque d’emplois locaux incite la population à sortir du bassin de vie et à se rendre à

Orléans ou Blois pour trouver du travail.

Dans ce sens, le développement d’activités à Romorantin-Lanthenay contribuera à limiter les

déplacements pour des salariés qui pourront trouver un nouvel emploi localement.

Sur cet aspect, l’« Observation des Dynamiques Économiques et Stratégies des Villes Petites

et Moyennes » (ODES – Région Centre) a montré en 2011 que la population de l’unité

urbaine est moins diplômée que celle de la région. Elle a plus de personnes peu ou pas

diplômées (aucun diplôme, certificat d’études primaires et BEPC ou brevet des collèges), et

moins de personnes diplômées que la moyenne régionales (diplôme de niveau supérieur à bac

et CAP ou BEP), qui constituent des profils pouvant être recrutés dans le secteur logistique.

La mise en place par les acteurs locaux, d’une filière de formation dédiée aux métiers de la

logistique est également en projet, de manière à préparer en amont l’implantation des

activités.

Ce projet est ainsi aujourd’hui fortement soutenu par la collectivité territoriale, car il

s’inscrit dans une volonté d’offrir des opportunités d’emploi et de l’attractivité globale.

- L’impact sur les oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts

Les impacts sur le projet A comme sur le projet B sont jugés non significatif (« impacts nuls à

faibles »).

Il a été précisé dans le dossier, que les impacts résiduels cumulés des deux projets sont

considérés comme « moyens », mais cette évaluation est uniquement donnée à titre

d’information, car la réglementation ne demande pas de se positionner sur ce point puisque

les projets A et B n’ont pas fait l’objet :

 D’un document d’incidences au titre de l’article R214-6 du code de l’environnement
et d’une enquête publique ;

 D’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour laquelle un avis
de l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement a été
rendu public.

- Mesures de compensation

Les pieds d’Orchis pyramidal seront transplantés sur les espaces verts du site projet qui seront

gérés de manière extensive. De la même manière, quelques espèces patrimoniales feront

l’objet du même type de transplantation ou d’ensemencement, sur les espaces verts situés

au sein de l’emprise projet.
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Les protocoles de prélèvement et de transplantation et de réensemencement seront détaillés

dans le rapport d’étude d’impact et le dossier de dérogation au titre des espèces protégées.

Nous prenons bonne note de la nécessité de vigilance dans la réalisation des travaux de

restauration de la prairie de la Nasse, pour éviter de détruire toute espèce protégée lors des

aménagements.

Un repérage des espèces floristiques patrimoniales remarquables et protégées sera effectué

en amont des travaux afin de les préserver.

Une adaptation du suivi de la zone humide aménagée sera proposée dans le rapport d’étude

d’impact, pour le rendre plus pragmatique et bénéficier d’une évaluation des actions de

restauration, par des relevés phytosociologiques, l’identification de la flore et l’état de

conservation des prairies humides.

Ces actions (protocole de travaux et suivi) seront détaillées dans le rapport d’étude d’impact.

Ces modifications seront également apportées en avenant à la convention signée avec le

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre et la commune de Romorantin-

Lanthenay pour la mise en œuvre et le suivi de ces actions de compensation.

- Conclusion de la dérogation au titre des espèces protégées

Compte tenu de l’état de conservation initial de l’espèce jugé « défavorable mauvais »

(d’après la méthodologie du MNHN) et grâce à la mise en œuvre des mesures ERC, le maintien

de l’Orchis pyramidal n’est pas remis en cause par les projets. L’espèce présentera même un

meilleur état de conservation qu’avant la mise en œuvre du projet. En effet, le site initial

est en voie de fermeture, rendant le maintien de l’espèce de plus en plus difficile. Sa

transplantation sur le site projet avec une gestion adaptée à l’espèce la met en position

d’être préservée.



CATELLA LOGISTIC EUROPE – Villefranche-sur-Cher (41)
Réponse à la demande de complément du 17 août 2022

KALIÈS KAP.19.60.R2.V1 Page | 16

ANNEXE 1. AVENANT A LA PROMESSE DE VENTE
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ANNEXE 2. AVIS DE REMISE EN ETAT DES MAIRES DE

ROMORANTIN-LANTHENAY ET DE VILLEFRANCHE-SUR-CHER
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ANNEXE 4. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
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I. PRESENTATION DE LA DEMARCHE

L’APR est une méthode couramment utilisée dans le domaine de l’analyse des risques. Il s’agit d’une

méthode inductive, systématique et assez simple à mettre en œuvre. Concrètement, l’application de

cette méthode réside dans le renseignement d’un tableau en groupe de travail pluridisciplinaire.

La méthode d’analyse préliminaire des risques repose sur deux enchaînements successifs :

Élément dangereux + Agression = Situation dangereuse

Situation dangereuse + Événement aggravant = Accident

Il s’agit donc, dans un premier temps, d’identifier les éléments dangereux du système. Puis, pour

chaque élément dangereux, de déterminer les situations dangereuses possibles. On peut ensuite

déterminer les accidents et leurs conséquences et lister les moyens de prévention existants et les

évaluer.

Le tableau utilisé est présenté ci-après :

Installation étudiée :

N°
Équipement

Phase

Événement
redouté
central

Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières
de

prévention

Barrières de
protection ou
d’intervention

Commentaires G P C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

La première ligne permet de situer la partie de l’installation étudiée. Les modes de fonctionnement

normal, transitoire et dégradé sont étudiés dans l’analyse des risques. Seuls ceux retenus apparaissent

dans l’étude. En effet, les phénomènes qui ne seraient pas vraisemblables compte-tenu de la

configuration du site étudié ne sont pas reportés ici.

La colonne n°1 désigne les numéros des phénomènes dangereux étudiés (cf. colonne n°5).

La colonne n°2 désigne l’équipement étudié en rapport avec la partie de l’installation désignée à la

première ligne ainsi que la phase du procédé (dépotage ou autre par exemple …).

La colonne n°3 désigne l’Événement Redouté Central (situation de danger). Par exemple, la fuite de

gaz ou l’inflammation de matières combustibles.

La colonne n°4 désigne l’Événement Initiateur (cause de la situation de danger). Un Événement

Redouté Central peut avoir plusieurs Événements Initiateurs, aussi bien internes (défaillance

mécanique, erreur humaine, points chauds, …) qu’externes (effets dominos, ...).

La colonne n°5 désigne les phénomènes dangereux susceptibles de découler de l’Événement Redouté

Central (ex : explosion, incendie, etc.).

La colonne n°6 désigne les barrières de sécurité existantes ou projetées / proposées par l’exploitant

ayant une action de prévention sur l’Événement Redouté Central.

La colonne n°7 désigne les barrières de sécurité existantes ou projetées / proposées (techniques ou

opérationnelles) ayant une action de protection ou participant à l’intervention. Elles permettent de

limiter les conséquences / effets des Phénomènes dangereux voire de les supprimer.

La colonne n°8 intitulée « commentaires » permet d’apporter certaines explications éventuelles au

phénomène dangereux. Cette colonne indique également les améliorations prévues ou nécessaires. Il

s’agit de barrières de sécurité supplémentaires ou du lancement d’une étude par exemple.

La colonne n°9 désigne le niveau de gravité retenu sur la base du tableau présenté au paragraphe IV.

La colonne n°10 désigne la probabilité d’occurrence de l’événement sur base du tableau présenté

au paragraphe IV.
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La colonne n°11 désigne le niveau de criticité de l’événement résultant de la prise en compte de la

gravité et de la probabilité d’occurrence de ce dernier (se reporter au paragraphe IV).

 Nota : la cotation de la gravité et de la probabilité d’occurrence tient compte de la présence et

de l’efficacité des mesures de prévention et de protection.

Pour mémoire, seuls les événements plausibles, compte tenu des conditions de mises en œuvre des

produits ou des installations, ont été retenus.

II. PERIMETRE DE L’ANALYSE DES RISQUES

Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants :

Installations étudiées Produits mis en œuvre
Rubrique

ICPE

Zones de stockage
Produits combustibles 1510

Alcools de bouche 4755

Utilités

Chaufferie Gaz naturel 2910-A

Locaux de charge Hydrogène 2925

Local TGBT / Transfo Huile /

Local sprinkler Gasoil 4734

III. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL

La démarche d’analyse de risque s’est effectuée en deux temps.

Le découpage fonctionnel a tout d’abord été proposé par un ingénieur de KALIÈS puis validé par le

groupe projet côté CATELLA LOGISTIC EUROPE.
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IV. CHOIX DES SCENARIOS

Chaque événement identifié fait l’objet d’une cotation en gravité et en probabilité, permettant

ensuite d’en évaluer la criticité.

Comme recommandé dans le guide  9 de l’INERIS, relatif aux Etude de dangers d’une Installation

Classée pour la Protection de l’Environnement, la cotation de la gravité ou intensité du phénomène

dangereux se fera sur base de critères simples comme par exemple :

 La nature et la quantité du ou des produits ;

 Le volume et les caractéristiques des équipements mis en jeu ;

 La localisation de l’installation par rapport aux limites de l’établissement.

L’échelle suivante a ainsi été définie :

Échelle de gravité

Niveaux
Caractéristiques (quantité, emplacement, dangerosité du matériau ou de la substance, effet

suspecté en dehors du site)

1

Quantité mineure (notamment sous le seuil de classement ICPE à D de la rubrique ad hoc)

et/ou

Éloignement (notamment respect des distances d’implantation des AMPG) du système étudié des
tiers ou des autres installations à risques du site

et/ou

Dangerosité produit faible (absence de mention de danger inflammable, explosive, toxique ou
dangereuse pour l’environnement)

2

Quantité modérée (notamment sous le seuil de classement ICPE à E ou A de la rubrique ad hoc)

et/ou

Rapprochement du système étudié des tiers ou des autres installations à risques du site

et/ou

Dangerosité produit moyenne (mentions de dangers sur produits gaz liquéfiés, liquides ou gazeux ou
matériaux solides combustibles)

3

Quantité non négligeable (notamment au-dessus du seuil de classement ICPE à E ou A de la rubrique
ad hoc)

et/ou

Proximité avérée sans barrière passive dont la durée d’efficacité est supérieure à la durée du
phénomène entre le système étudié et des tiers ou des autres installations à risques du site

et/ou

Dangerosité produit moyenne (mentions de dangers sur produits gaz liquéfiés, liquides ou gazeux ou
matériaux solides combustibles)

4

Sans prise en compte des caractéristiques produits, conséquences directes ou indirectes (thermiques
/ surpression/toxicité/opacité des produits de combustion par exemple) importantes pouvant
affecter des tiers extérieurs au site (effets irréversibles, effet létaux ou létaux significatifs

suspectés en dehors du site)
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La cotation de la probabilité se fera sur une échelle à 4 niveaux en se basant sur les éléments

disponibles notamment dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 à savoir :

Niveaux Échelle de probabilité

4 (équivalent
de A)

« Événement courant » : s’est produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs
reprises pendant la durée de vie de l’installation malgré d’éventuelles mesures correctives

3 (équivalent
de B)

« Événement probable » : s’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie de
l’installation

2 (équivalent
de C à D)

« Événement improbable » à très « improbable » : événement similaire déjà rencontré dans le
secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives réduisant significativement sa

probabilité

1 (équivalent
de E)

« Événement possible mais extrêmement improbable » : n’est pas impossible au vu des
connaissances actuelles, mais non rencontré dans le retour d’expérience.

À partir de ces échelles de gravité et de probabilité, la criticité de l’événement sera déterminée selon

le calcul suivant :

Criticité = Gravité x Probabilité

Selon la valeur de la criticité (tableau ci-dessous), les événements identifiés seront classés comme

suit :

 en zone verte, qui correspond à un risque jugé acceptable par l’exploitant, sous réserve
d’avoir du personnel compétent, formé et de mettre en place les procédures et mesures de
prévention nécessaires, dans ce cadre, il ne sera pas nécessaire de modéliser le phénomène
dangereux,

 en zone rouge, qui correspond à un risque présumé non acceptable. Les événements situés
dans cette zone feront l’objet d’une modélisation afin d’affiner leur niveau de gravité et de
confirmer ou d’infirmer s’ils restent à un niveau de risque non acceptable.

Niveau de criticité des événements étudiés

Niveaux de gravité
Niveaux de probabilité

1 2 3 4

1

2

3

4
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LOCALISATION DES INSTALLATIONS ETUDIEES

2925

2910-A

4734

Matière combustibles (1510)

Alcools de bouche (4755)

Légende :

: Bardage double peau

: Mur REI 120
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Installation étudiée : Stockage de produits combustibles dans les cellules de stockage

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

1.

Produits
combustibles
de type 1510

et 2662

Présence de
matières

combustibles

ET

Présence d’une
source

d’inflammation

Défaillance
organisationnelle

Incendie

Dispersion des
fumées

d’incendie
(toxicité et

perte de
visibilité)

Modes opératoires

Consignes de sécurité

Personnel formé et habilité

Permis de feu et plan de
prévention

Moyens techniques :

Dispositions constructives
adaptées, compartimentage
des cellules de stockage par
des parois REI 120

Détection incendie

Moyens d’extinction
adapté : système
d’extinction automatique
d’incendie de type
sprinkler, RIA, extincteurs,
réseau incendie

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Exercice incendie régulier

Plan de Défense Incendie

Moyens humains :

Personnel formé

SST

/ 3 3

2. Point chaud
Plan de prévention

Permis de feu
/ 3 3

3.
Défaillance d’un

engin de
manutention

Personnel formé

Contrôle périodique des
engins de manutention

/ 3 3

4.
Défaillance
électrique

Vérifications périodiques

Maintenance préventive

Contrôle des installations
électriques

/ 3 3

5.

Incendie au
niveau d’une
installation
adjacente

Moyens de détection

Mur coupe-feu REI 120
entre chaque cellule de
stockage

/ 3 3

6.
Départ de feu

d’un véhicule à
quai

Personnel formé

Consignes de sécurité
affichées

Modes opératoires

Moyens techniques :

Moyens d’extinction
adapté : RIA, extincteurs,
réseau incendie

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Plan de Défense Incendie

Moyens humains :

Personnel formé

SST

/ 3 2
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Installation étudiée : Stockage d’alcools de bouche dans les cellules de stockage

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

7.

Alcools de
bouche

Présence de
matières

combustibles et
inflammables

ET

Présence d’une
source

d’inflammation

Défaillance
organisationnelle

Incendie

Feu de nappe si
écoulement de

liquides

Dispersion des
fumées

d’incendie
(toxicité et perte

de visibilité)

Modes opératoires

Consignes de sécurité

Personnel formé et
habilité

Permis de feu et plan de
prévention Moyens techniques :

Dispositions constructives
adaptées, compartimentage
des cellules de stockage par

des parois REI 120

Détection incendie

Moyens d’extinction
adapté : système

d’extinction automatique
d’incendie de type

sprinkler, RIA, extincteurs,
réseau incendie

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Exercice incendie régulier

Plan de Défense Incendie

Moyens humains :

Personnel formé

SST

/ 3 3

8. Point chaud
Plan de prévention

Permis de feu
/ 3 3

9.
Défaillance d’un

engin de
manutention

Personnel formé

Contrôle périodique des
engins de manutention

/ 3 3

10.
Défaillance
électrique

Vérifications périodiques

Maintenance préventive

Contrôle des
installations électriques

/ 3 3

11.

Incendie au
niveau d’une
installation
adjacente

Moyens de détection

Mur coupe-feu REI 120
entre chaque cellule de

stockage

/ 3 3

12.
Départ de feu

d’un véhicule à
quai

Modes opératoires

Consignes de sécurité

Personnel formé et
habilité

Permis de feu et plan de
prévention

/ 2 2
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Installation étudiée : Stockage d’alcools de bouche dans les cellules de stockage

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

13.

Alcools de
bouche

Déversement
accidentel

Chutes de
palettes lors de
la manutention

Pollution des sols
et des eaux

Epandage d’une
nappe de liquides

inflammables

Vapeurs
inflammables

Inflammation si
source d’ignition

(voir évènement
précédent)

Imperméabilisation des
sols

Moyens techniques :

Dispositions constructives
adaptées : sols en béton

étanche

Palettes disposées sur des
rétentions

Mise à disposition
d’absorbants

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Procédure en cas
d’épandage

Moyens humains :

Personnel formé

SST

/

1 3

14.
Mauvais

conditionnement
des bouteilles

Contrôle 1 3
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Installation étudiée : Chaufferie

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

15.

Canalisation
gaz

Fuite de gaz

Défaut
d’étanchéité

Corrosion

Inflammation si
source d’ignition

Protection contre la
corrosion

Matériel certifié et
éprouvé avant mise en

service

Moyens techniques :

Canalisation enterrée

Vanne police manuelle au
niveau du poste de gaz

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Moyens humains :

Personnel formé

SST

Canalisation
enterrée

2 3

16.

Rupture de la
canalisation gaz

Agression
externe

(travaux)

Plan de prévention

Permis de travail

Protection/ grillage
avertisseur

2 2

17.

Mouvement de
terrain

Séisme

Terrain stabilisé

Risque sismique faible

Zone d’aléa moyen vis-à-
vis du risque de retrait

et gonflement des
argiles

2 1

18.

Chaudières
fonctionnant

au gaz
Fuite de gaz

Défaillance
matérielle :
corrosion,

défaut
d’étanchéité,

rupture de
soudure, fuite
sur bride ou

joint

Formation
d’atmosphère

explosive

Inflammation ou
explosion si

source d’ignition

Protection contre les
intempéries car dans un

bâtiment

Contrôle d’étanchéité
lors de l’installation,

Contrôles, épreuves et
essais en pression avant
la mise en exploitation,

Vérification périodique
par une société agréée

Accès contrôlé,

Interdiction de fumer

Permis de feu

Plan de prévention

Formation du personnel

Consignes de sécurité
affichées

Arrêt gaz selon travaux

Moyens techniques

Ventilation du local

Vanne police extérieure au
bâtiment (manuelle)

Détection gaz

Détection incendie

Murs coupe-feu 2H

Extincteurs

Moyens organisationnels

Consignes d’intervention

Moyens humains

Personnel formé

SST

/ 3 2

19.

Rupture de la
canalisation par
un choc (lors de
la maintenance)

ou par effet
domino

/ 3 2
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Installation étudiée : Chaufferie

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

20.

Chaudières
fonctionnant

au gaz

Mauvaise
combustion

Défaut de
régulation sur
alimentation

brûleurs : excès
de combustible

Débit d’air
insuffisant

(défaut
ventilateurs)

Rejet d’imbrûlés
à la cheminée,

formation de CO

Perte de flamme
éventuelle

Maintenance préventive

Sécurité chaudière
(débit, température,
pression, analyse O2,

présence flamme)

Formation du personnel

Moyens techniques

Alarme et arrêt chaudière
sur défaut des paramètres

de combustion

/ 2 2

21.

Perte de
combustion
(perte de
flamme)

Défaut d’air
comburant

Défaut
d’alimentation
en combustible

Accumulation
d’un mélange de
combustibles et
d’imbrûlés dans

le foyer

Possibilité
d’inflammation/e
xplosion dans la
chaudière lors

d’un ré-allumage

Maintenance préventive

Sécurité chaudière
(débit, température,
pression, analyse O2,

présence flamme)

Moyens techniques

Alarme et arrêt chaudière
sur défaut

Séquence de pré-ventilation
automatique avant ré-

allumage

Arrêt d’urgence

/ 2 2
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Installation étudiée : Locaux de charge

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

22.

Ateliers de
charge des

chariots
élévateurs et
transpalettes

Epandage de
l’électrolyte

Choc
Pollution des sols

et des eaux

Projection
d’acide

Formation du personnel

Maintenance préventive

Moyens techniques :

Rétention

Sol étanche

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Procédure en cas
d’épandage

Moyens humains :

Personnel formé

SST

Les locaux de
charge seront
séparés des

cellules par des
murs et

plafonds REI 120

1 3

23.
Défaut

d’entretien
1 3

24.
Dégagement
d’hydrogène

Anomalie lors de
la charge

Formation d’un
nuage explosible

Explosion si
source d’ignition

Formation du personnel

Contrôle périodique des
installations

Volume du local
important

Matériel ATX

Plan de prévention

Permis de feu

Moyens techniques :

Détection d’hydrogène

Système d’extinction
automatique d’incendie

Ventilation naturelle
permanente

Coupure de la charge et des
éclairages en cas de

dépassements des seuils
d’hydrogène

Renvoi d’une alarme

Dispositions constructives
adaptées : murs coupe-feu

REI 120

Extincteurs

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Moyens humains :

Personnel formé

SST

1 3
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Installation étudiée : Local TGBT

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

25.
Armoires

électriques
Départ de feu

Défaillance
électrique

Incendie

Destruction du
local

Contrôle périodique des
installations électriques

Accès contrôlé

Interdiction de fumer

Permis de feu

Plan de prévention

Formation du personnel

Consignes de sécurité
affichées

Moyens techniques :

Détection incendie dans le
local

Renvoi d’une alarme

Extincteur adapté dans le
local

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Moyens humains :

Personnel formé

SST

/ 2 3

26. Transformateur
Epandage
d’huile

Usure

Pollution des sols
et des eaux

Inflammation si
source d’ignition

Contrôle visuel
périodique

Accès contrôlé

Interdiction de fumer

Permis de feu

Moyens techniques :

Bac de rétention sous le
transformateur

Sol étanche

Mise à disposition
d’absorbants

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Procédure en cas
d’épandage

Moyens humains :

Personnel formé

SST

Huile
inflammable

2 3
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Installation étudiée : Local sprinkler avec motopompes

N°
Équipement

Phase
Événement

redouté central
Événement
initiateur

Phénomène
dangereux

Barrières de prévention
Barrières de protection et

d’intervention
Commentaires G P C

27.
Réservoir de

gasoil
Fuite de produit Usure

Pollution des sols
et des eaux

Inflammation si
source d’ignition

Contrôle visuel
périodique

Accès contrôlé

Interdiction de fumer

Permis de feu et plan de
prévention

Moyens techniques :

Dispositions constructives
adaptées : sol étanche

Bac de rétention sous le
réservoir

Mise à disposition
d’absorbants

Moyens organisationnels :

Consignes d’intervention

Procédure en cas
d’épandage

Moyens humains :

Personnel formé

SST

Produit présent
en faible

quantité (1 m3)

1 3
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V. SYNTHESE

Les différents événements identifiés ont fait l’objet d’une cotation en gravité et en probabilité

d’occurrence, permettant de déterminer leur niveau de criticité. Sur base de la méthodologie

présentée au paragraphe IV, les niveaux de criticité obtenus sont les suivants :

Niveau de criticité des événements étudiés

Niveaux de gravité
Niveaux de probabilité

1 2 3 4

1 / /
13 ; 14 ; 22 ; 23 ;

24 ; 27
/

2 17
12 ; 16 ; 18 ; 19 ;

20 ; 21
15 ; 25 ; 26 /

3 / 6
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ;

8 ; 9 ; 10 ; 11
/

4 / / / /

Les scénarios devant faire l’objet d’une modélisation sont ceux situés en zone rouge, correspondant

à un risque présumé non acceptable, à savoir :

Événements Installation
Phénomènes dangereux

modélisés
Cinétique1

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 Produits combustibles 1510 et 2662

Incendie de matières
combustibles

Toxicité des fumées et
perte de visibilité. Rapide

7 ; 8 ; 9 ; 10 ;
11

Alcools de bouche 4755
Incendie de liquides

inflammables

1 D’après l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 : « La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans
son contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence externe,
pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes
par les effets du phénomène dangereux. »
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ANNEXE 5. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS
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I. OBJET DU DOCUMENT

La société CATELLA LOGISTIC EUROPE a comme projet la création d’une plateforme logistique sur les

communes de Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher (41).

La société CATELLA LOGISTIC EUROPE doit donc déposer, auprès du Préfet, un Dossier de Demande

d'Autorisation Environnementale, en vue de la consultation des administrations et des collectivités

territoriales concernées, d’une part, ainsi que pour l’information du public, d’autre part.

Ce Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale décrit les futures activités de sur le site,

détermine leur impact sur l’environnement et la santé, indique les mesures de réduction des impacts

envisagées en précisant leur coût estimé. Il analyse également les dangers liés aux installations ainsi

que les moyens de prévention et de protection associés.

En vue de favoriser une meilleure compréhension du projet, le présent document constitue un résumé

non technique de ce dossier.

Ce résumé non technique a pour objet de faciliter la prise de connaissance des informations contenues

dans l'étude d’impact et l’étude de dangers.

Ce résumé ne constitue qu'une présentation synthétique du dossier auquel il conviendra de se reporter

pour toute question nécessitant une réponse détaillée ou approfondie.
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II. PRESENTATION DU DEMANDEUR

CATELLA LOGISTIC EUROPE, société par actions simplifiée, est une jeune entreprise en activité depuis

moins de 5 ans (créée en mars 2018). Elle est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les

affaires et autres conseils de gestion. Elle œuvre aujourd’hui dans le développement de plateformes

logistiques.

CATELLA LOGISTIC EUROPE se renforce par un ensemble unique de capacités et une forte expérience

dans la conception et la solution immobilière logistique, intervenant dans le segment de l'immobilier

logistique d'entreposage et de préparation de commandes. Elle s'appuie sur l'expérience du groupe et

sa filiale française qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur de l'immobilier.

CATELLA LOGISTIC EUROPE a livré ses 2 premiers sites logistiques à Cholet (49) (38 000 m² développés)

et Moussey (10) (40 000 m² développés) début octobre 2019, ainsi qu’un 3ème site fin juillet 2021 à

nouveau à Moussey sur le Parc Logistique de l’Aube (50 000 m² développés).

2 projets sont actuellement en cours de construction :

- 1 bâtiment de 36 424 m² à Roye (80) sur un ancien site industriel qui est donc revitalisé
- 1 bâtiment de 48 750 m² à Mer (41) sur le Parc des Portes de Chambord.

D’autres projets sont en cours de développement, et notamment un premier site de 20 000 m² en

Espagne, à 60 km au Nord de Barcelone, dont la construction a débuté au printemps 2022.

III. PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX

La société CATELLA LOGISTIC EUROPE a acheté des parcelles cadastrales à la collectivité territoriale

de ROMORANTIN-LANTHENAY afin d’étendre ses activités à ce futur site.

Ce projet consiste en la création de 2 bâtiments de stockage :

 un bâtiment comportant 7 cellules d’environ 6 000 m² et d’une surface de stockage maximale
de 41 440 m², dénommé bâtiment A ;

 un second bâtiment comportant 4 cellules comprises entre 5 224 m² et 5 778 m² et une cellule
de 3 090 m², dénommé bâtiment B. La surface de stockage maximale est de 25 600 m².

Le présent dossier concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la société

CATELLA LOGISTIC EUROPE, pour les activités développées au sein du bâtiment B de son futur site de

Villefranche-sur-Cher (41). Le bâtiment A fera l’objet d’une demande indépendante de celle-ci.
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IV. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de la société CATELLA LOGISTIC EUROPE consiste en la création d’une plateforme logistique

sur les communes de Romorantin-Lanthenay et Villefranche-sur-Cher (41).

Le bâtiment B, objet du présent dossier, sera composé de 4 cellules comprises entre 5 224 m² et 5

778 m² et une cellule de 3 090 m².

Dans l’entrepôt, les cellules de stockage seront destinées à accueillir des produits combustibles

classiques (classés sous les rubriques 1510).

Des alcools de bouche sont également susceptibles d’être stockés (classés sous la rubrique 4755).

La superficie totale du site sera de 18 ha.

En termes de rubrique Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le projet relève

des rubriques suivantes :

 1510-2a (entrepôt couvert dédié au stockage de matières combustible – régime de

l’enregistrement),

 4755-2 (stockage d’alcool de bouche – régime de la déclaration avec contrôle périodique),

 2910-A (installation de combustion – régime de la déclaration avec contrôle périodique),

 2925-1 (ateliers de charge d’accumulateurs électriques – régime de la déclaration).
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: Plan de situation

Projet
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V. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DES DANGERS

V.1. RETOUR D’EXPÉRIENCE DE L’ACCIDENTOLOGIE

Sur la base des différents évènements recensés au niveau d’installations similaires à celles projetées,

les principaux points à retenir sont les suivants :

 évènements initiateurs principaux : défaillance technique ou organisationnelle, malveillance
et agression naturelle.

 phénomène dangereux principal : incendie, explosion, déversement accidentel suivi ou non
d’une inflammation de la nappe formée et rejet de matières dangereuses dans une moindre
mesure.

 conséquences principales : dégâts humains et matériels, départ de feu, pollution du milieu
naturel (air et eau), chômage technique.

V.2. RISQUES INTERNES

Au regard des caractéristiques des produits dangereux mis en œuvre sur le site, les risques associés

sont les suivants :

 l’incendie des matières combustibles solides stockées physiquement (évènement probable de
cinétique rapide),

 le déversement accidentel de produits, suivi ou non d’une pollution du milieu naturel
(évènement probable),

 la fuite de gaz suivie ou non de l’inflammation immédiate ou retardée du rejet (évènement
probable).

Aucun des scénarios recensés n’est susceptible d’avoir des effets à l’extérieur du site CATELLA

LOGISTIC EUROPE, c'est-à-dire de conduire à un accident majeur potentiel.

En page suivante sont présentées les zones d’effets thermiques pour le scénario le plus défavorable.

Aucun flux de 5 kW/m² ou supérieur ne dépasse les limites de propriétés donnant sur la voie publique.

Seul un scénario d’incendie dans un cellule conduit à des effets irréversibles (3 kW/m²) en dehors des

limites du site sur une distance maximale inférieure à 5 m et sur des zones non occupées de façon

permanente. Ainsi, les enjeux associés sont très faibles.
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Etendue des flux thermiques en cas d’incendie

Limite de propriété
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V.3. RISQUES EXTERNES

Le site CATELLA LOGISTIC EUROPE n’est pas situé dans le rayon d’action d’un Plan de Prévention des

Risques Technologiques (PPRT).

Une canalisation enterrée de transport de gaz est implantée à environ 2,5 km au sud du projet et

n’est pas susceptible d’impacter le site d’étude.

Les dangers liés aux différentes voies de communication situées à proximité du projet sont également

négligeables compte-tenu notamment de leurs fréquentations, des distances d’éloignement ou du

sens de circulation.

Les équipements de protection contre la foudre, éventuellement préconisés dans l’étude foudre,

seront mis en place avant la mise en service des installations.

Concernant les risques liés à la neige, au vent et au séisme, les constructions projetées respecteront

les prescriptions en la matière, ce qui écarte les dangers provenant de ces risques naturels.

Le risque inondation est écarté puisque le projet n’est pas implanté au sein d’un zonage réglementaire

d’un PPRI.

Enfin, le site se trouve dans une zone à exposition forte pour le risque lié au retrait/gonflement des

argiles. Ce risque sera pris en compte dans la conception des bâtiments.

V.4. MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES

Des mesures techniques et organisationnelles seront effectives sur le site afin d'éviter que les

évènements cités dans l'analyse des risques ne se produisent et d'en limiter les conséquences.

Les principaux dispositifs de sécurité sont les suivants :

 formation du personnel (sauveteurs-secouristes du travail, équipier incendie, conduite
chaudière, CACES, manipulation des extincteurs, etc.),

 protection contre les pollutions accidentelles (séparateur d’hydrocarbures, système
d’obturation des réseaux, procédures d’alerte, rétentions, etc.),

 systèmes de détection dans les zones sensibles (fumées, température, gaz, etc.) avec report
d’alarme,

 plan de défense incendie,

 vérification réglementaire du matériel,

 mise à disposition des équipements de protection individuelle adaptés (vêtements de travail,
chaussures de sécurité, etc.),

 moyens humains d’intervention en cas d’incendie,

 moyens d’intervention et de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, bouche incendie,
systèmes d’extinction automatique),

 présence d’une clôture constituée d’un grillage de 2 m de hauteur sur l’ensemble du
périmètre du site,

 projet bénéficiant d’un contrôle d’accès au niveau d’un poste de garde,

 mise en place de murs coupe-feu séparateur REI 120,
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 dispositif de désenfumage conforme à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017,

 etc.

Les alarmes anti-intrusion et de détection incendie seront reportées vers le poste de garde où le

gardien sera présent en journée et vers une société de télésurveillance pour les nuits et week-end.

Les moyens d’extinction et de confinement prévus sont en adéquation avec les besoins déterminés

selon les règles de l’art.
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ANNEXE 6. CONFIRMATION DU CHOIX DE LA PLUIE DE

REFERENCE
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ATELIER M3 
83 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS 
+33 1 45 05 10 18 
www.atelier-m3.fr  

   

 
 

   

De : "urbanisme@romorantin.fr" <urbanisme@romorantin.fr> 

Date : mardi 27 octobre 2020 à 08:50 

À : Zina FRADJ <z.fradj@atelier-m3.fr> 

Objet : Re: PROJET CATELLA - ROMORANTIN  

   

Bonjour,  

   

Nous vous confirmons cette donnée, le débit de fuite et l’occurrence de pluie est de 2l/s/ha pour une pluie 

décennale.  

   

Cordialement.  

   

Service Urbanisme de la commune de Romorantin-Lanthenay.  

   

   

   
   
From: Zina FRADJ  
Sent: Monday, October 26, 2020 11:57 AM  
To: urbanisme@romorantin.fr  
Cc: Morgane Peris ; Catherine Savart  
Subject: PROJET CATELLA - ROMORANTIN  

   

A l’attention de Madame HALLAUN  

   

Bonjour,  

   

Nous venons de contacter les service d’urbanisme pour connaître le débit de fuite et l’occurrence de pluie (non 

indiquée dans le règlement d’urbanisme) à prendre en compte dans le cadre de notre projet.  
Une personne, à qui je n’ai pas demandé le nom et je m’en excuse, m’a gentiment répondu : 2l/s/ha pour une pluie 
décennale.  

Serait-il possible de me confirmer cette donnée, par retour de mail pour la complétude de notre dossier.  

Merci par avance pour votre retour  

   
Bien à vous, 
 
Zina FRADJ 
Architecte DPLG 
z.fradj@atelier-m3.fr 
 


	Annexe_4_APR.pdf
	Annexe 1_Plan de masse - Bâtiment B.pdf
	2.4 Plan de masse - Bâtiment B

	Annexe 2_CATELLA_Bat B_Annexe modélisation.pdf
	Note_de_calcul_C3_4_5_1510_BatB_2m.pdf
	Sommaire
	I. Données d'entrée
	Donnée Cible
	Géométrie Cellule1
	Toiture
	Parois de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Stockage de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Palette type de la cellule Cellule n°3, 4, 5
	Merlons

	II. Résultats
	Distance d'effets des flux maximum



	Note_de_calcul_C3_4_5_2662_BatB.pdf
	Sommaire
	I. Données d'entrée
	Donnée Cible
	Géométrie Cellule1
	Toiture
	Parois de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Stockage de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Palette type de la cellule Cellule n°3, 4, 5
	Merlons

	II. Résultats
	Distance d'effets des flux maximum



	Note_de_calcul_CATELLA_CnonT_LI_BatB_1.pdf
	Sommaire
	I. Données d'entrée
	Donnée Cible
	Géométrie Cellule1
	Toiture
	Parois de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Stockage de la cellule : Cellule n°3, 4, 5
	Palette type de la cellule Cellule n°3, 4, 5
	Merlons

	II. Résultats
	Distance d'effets des flux maximum






